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El trabajo tiene la finalidad de implementar en forma virtual el esquema de conexión de 
un conversor eléctrico para proveer de un sistema trifásico a una carga, a partir de un 
sistema eléctrico monofásico. Esto, como alternativa de energización para zonas donde 
se carezca de redes de electrificación trifásica. Para proponer un circuito capaz de realizar 
la conversión de dichos sistemas, se propone el uso de capacitores, inductores y 
transformadores (todos elementos pasivos), los cuales permiten realizar la conversión 
requerida.  
Con la ayuda del programa Matlab específicamente con su herramienta Simulink se 
realizará una serie de simulaciones con diferentes tipos de carga con la finalidad de 
estudiar su comportamiento ante diferentes situaciones de trabajo del sistema de 
conversión monofásico trifásico. 
Con los resultados que se obtiene se procede a realizar un análisis profundo de cada 
caso de estudio verificando la capacidad de funcionamiento continuo del sistema de 
conversión, a su vez permitiendo establecer valores de elementos adecuados para una 
correcta operación de dicho sistema. 
Con este trabajo se busca dar a las zonas de menos densidad poblacional (zonas 
rurales), una alternativa de energización para sus maquinarias, al mismo tiempo se genera 















The purpose of this work is to simulate a converter scheme to provide a three-phase 
voltage system from a single-phase electrical system. To accomplish this, different 
scenarios of loading have been carried out to understand its capabilities. This converter 
could be used to provide energy for areas where there is a lack of three-phase 
electrification networks. The circuit is made up of capacitors, inductors, and transformers, 
all passive elements.  
With the help of the MATLAB software Simulink, a series of simulations with 
different types of load are carried out to study its behavior. These loads were nominal 
resistive load, non-nominal resistive loads, mixed resistive and inductive load with a 
lagging power factor of 0.8, and mixed resistive and capacitive load with a leading power 
factor of 0.8. Results show no matter which reactive loads are used, there is no possibility 
of balanced operation within the original configuration.  
Same unbalancing results are obtained when attempting to feed non-nominal resistive 
loads. A balanced three-phase-system operation only is possible by serving a resistive 
nominal load tune in with the converters parameters. 






El único tipo de energía eléctrica disponible en áreas de baja densidad debido a su 
consumo, comparado con zonas industriales, es la red eléctrica monofásica. Incluso las 
tecnologías más modernas como las microrredes alimentan cargas del tipo monofásicas o 
trifásicas desbalanceadas [1]. Sin embargo, algunas cargas sólo pueden operar de forma 
trifásica. Es el caso de algunas bombas de agua con fines de riego, se trata de motores de 
inducción trifásicos acoplados a bombas. En la literatura técnica se presentan varios 
estudios sobre conversión de sistemas monofásicos a trifásicos, pero presentan algunas 
desventajas: [2]-[5]. 
Existen alternativas como los inversores de clasificación reducida, los cuales tienen la 
ventaja de entregar una fracción de potencia de carga total directamente desde la fuente 
[6], inversores y convertidores a través de rectificadores monofásicos en paralelo con una 
rama compartida no controlada. Este método de conversión ayuda a mejorar la distorsión 
armónica presente en el sistema [7]-[10]. 
Otras alternativas son el uso de máquinas de inducción, convertidores rotativos o el 
uso de electrónica de potencia, la ocupación de convertidores rotativos es muy compleja 
y en muchos casos puede ser una solución relativamente ineficiente. Por otro lado, los 
convertidores que emplean la electrónica de potencia producen un voltaje equilibrado y 
permite su control tal como se demuestra en [11]-[17], pero su costo es relativamente alto. 
Otra alternativa que también incluye la electrónica de potencia basa su operación en 
un enlace inductivo capaz de proporcionar el voltaje de salida trifásico deseado como se 
detalla en [3] y en [18]-[21]. También existen soluciones en sistemas de conversión por 
medio de convertidor matricial el cual básicamente se basa en la implementación de nueve 
interruptores bidireccionales que conectan directamente la carga trifásica a una de las 
líneas de alimentación [22]. 




Un convertidor de sistemas monofásico trifásico debe generar una potencia trifásica 
equilibrada, que las tres fases tengan voltajes con la misma amplitud y ángulos de desfase 
entre las formas de onda de 120° a secuencia positiva [23]. Si no se trabaja de la manera 
antes planteada puede presentarse complicaciones en la operación de las cargas [24]-[25]. 
En este trabajo se propuso realizar una búsqueda de un diseño circuital e implementarla 
de forma virtual destacando que en él no se empleara la electrónica de potencia, sino tan 
solo elementos pasivos prescindiendo en lo posible de los motores eléctricos. Una vez 
seleccionado este circuito, quedó claro que no había información suficiente sobre las 
características paramétricas del transformador.  
Tampoco resultaba claro si el sistema de conversión operaría bajo una frecuencia de 
60 ciclos. 
Las simulaciones efectuadas en Simulink [26]-[27], buscan reproducir los resultados 
obtenidos además de precisar las características del transformador monofásico y de 
verificar la incapacidad del circuito conversor en operar de forma balanceada frente a 
cargas cuyo factor de potencia deje de ser unitario, bien ante cargas con componente 
capacitivo como ante cargas con componente inductivo. 
 
DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
1.1 Antecedentes 
Como una alternativa de energización para lugares donde no existan redes trifásicas de 
energía por ejemplo en zonas rurales o zonas de baja densidad, se ha consultado en la 
bibliografía un diseño que permita proveer un sistema de alimentación trifásico 
balanceado a partir de un sistema de alimentación monofásico. Este sistema se puede 
emplear para alimentar cargas trifásicas como los motores eléctricos de mediana potencia. 




 Las simulaciones realizadas en Simulink permiten verificar los niveles de tensión y 
corriente que el sistema de conversión monofásico trifásico puede proveer al momento 
de su operación, verificando así su estabilidad, ante diferentes condiciones de carga. 
Adicionalmente se presenta una breve descripción de los diferentes elementos 
asociados al sistema de conversión: capacitores, inductores, transformadores para luego 
describir el corazón del sistema de conversión. Todas las simulaciones muestran que el 
comportamiento del sistema de conversión es estable solo con carga resistiva cuyo valor 
este sintonizado con los parámetros del conversor. Si se carga el sistema de conversión 
con factores de potencia en adelanto o en atraso se obtiene un sistema de tensiones 
desbalanceado, al igual que cuando se intentar cargar el sistema de conversión con una 
resistencia diferente al valor de sintonización de los parámetros del conversor. 
 
1.2 Importancia y Alcances 
El problema de la conversión de una red monofásica a un sistema de voltajes trifásico 
balanceado sigue siendo uno de los problemas más actuales en el mundo de la ingeniería 
eléctrica hoy en día. Por ejemplo, una búsqueda en Google Academics para la frase 
«single phase conversion to three phase» arroja más de 5 millones de resultados al 
momento de redactar este artículo. Por otra parte, una búsqueda similar en Xplore de 
IEEE muestra más de 2000 artículos entre conferencias, revistas y cursos. 
Toda clase de soluciones se plantean desde la academia y desde las empresas, que van 
desde la electrónica de potencia hasta los motores de inducción, algunas muy ingeniosas. 
Una revisión del estado del arte publicada en el año 2012, que compara diferentes 
propuestas circuitales usando electrónica de potencia, tiene más de 100 artículos 
revisados y clasifica hasta 30 configuraciones diferentes en 8 diferentes estrategias 
generales. 




Si bien un objetivo de este trabajo es lograr reproducir los resultados de una 
investigación ya publicada, se buscaba también identificar los parámetros del 
transformador monofásico pues en la investigación original nunca se los publicó, verificar 
su operación en polaridad inversa, así como checar la imposibilidad de conectar carga 
mixta, bien resistivo-inductiva, así como resistivo-capacitiva. Se publican los resultados 
de la operación del circuito convertidor alimentando cargas con un factor de potencia de 
0,8 en atraso, así como de 0,8 en adelanto, donde la teoría predice un desbalance en el 
voltaje trifásico. Dado que los parámetros de este circuito son dependientes de la 
frecuencia de la red, en este trabajo se recalculan los valores de los parámetros para 60 
ciclos. 
 
1.3 Delimitación del Problema 
El presente trabajo consiste en verificar la operación de una topología circuital capaz de 
convertir un sistema de alimentación monofásico en un sistema de alimentación trifásico 
con la presencia de voltajes y corrientes totalmente equilibradas (balanceadas) a 
secuencia positiva. 
Las simulaciones fueron realizadas utilizando Simulink, y se incluyeron algunas 
pruebas pertinentes: dado que la bibliografía reporta que el sistema es estable solo con 
carga trifásica resistiva balanceada, se verificó la operación estable, así como la inestable 
del circuito ante cargas tipo RC y RL con factor de potencia 0.8 en adelanto y atraso 
respectivamente. 
Otra característica específica del circuito es que no tiene electrónica de potencia 
incorporada. Se trata de un circuito implementado virtualmente mediante una 
sintonización de elementos pasivos para una carga determinada (carga orientada). Las 
formas de ondas obtenidas carecen de armónicos dado que no hay semiconductores 




operando en el circuito. Por tanto, tampoco es necesario el uso de ningún tipo de filtros, 
pasivos o activos. 
Este tipo de conversores pueden ser implementados en áreas rurales donde no llega la 
red de electrificación trifásica, dado que una red de alimentación monofásica limita el uso 
de equipos tecnológicos que operan de forma trifásica, tales como las motobombas. De 
implementarse, esto significaría un aporte a la comunidad. Por otra parte, una 
implementación real puede reducir el consumo de combustibles fósiles, dado que con 
mucha frecuencia se utiliza generadores a diésel para alimentar cargas trifásicas en 
aquellas poblaciones que carecen de red trifásica. 
 
1.4 Objetivo general 
Implementar de forma virtual el esquema de conexión de un conversor estático para 
proveer de un sistema trifásico a una carga, a partir de otro sistema eléctrico monofásico. 
 
1.5 Objetivos específicos 
1) Establecer un modelo detallado de un sistema de conversión monofásica a 
trifásica usando solo elementos pasivos. 
2) Simular, usando el programa Simulink, un modelo de este sistema de conversión 
con cargas resistiva. 
  






2.1 Resistencia, bobina y condensador y sus parámetros R, L y C 
Esta exposición teórica tiene como propósito comprender los fundamentos teóricos sobre 
los cuales se basa el circuito conversor monofásico a trifásico. Se trata de una teoría 
bastante simple y muy bien conocida en electrotecnia e ingeniería eléctrica. 
Los elementos pasivos tales como las resistencias, las bobinas y los condensadores 
tienen asociados los parámetros de resistencia, inductancia y capacitancia, usualmente 
categorizados como componentes o parámetros R, L y C. 
2.2 Circuitos R, L y C con excitación sinusoidal 
En el conductor, los portadores de la carga son electrones libres que se pueden mover 
gracias al campo eléctrico o voltaje de una fuente. Cuando los electrones se desplazan a 
través del conductor colisionan con los átomos, así como con los otros electrones dentro 
del material conductor. Los electrones ceden parte de su energía en forma de calor. Las 
colisiones se consideran la oposición al desplazamiento de los electrones. Esta oposición 
al movimiento es llamada resistencia. Los componentes de circuito denominados 
comercialmente resistores, están específicamente diseñados para oponerse al movimiento 
de los electrones y por tanto se llaman resistencia. Esta oposición al movimiento implica 
una entrega de calor por unidad de tiempo, al que llamamos potencia. Esta potencia se 
entrega al ambiente inmediatamente circundante al del resistor. Este efecto lo llamamos 
Joule. Aunque el resistor es el componente más simple de cualquier circuito, su efecto es 
muy importante en la determinación de la operación de cualquier circuito. Por tanto, se 
afirma que la resistencia tiene la función de oponerse a la corriente. 
Cuando una corriente fluye a través de un conductor se crea un campo magnético. Para 
describir ese efecto se asigna un parámetro de circuito llamado inductancia. Esta tiene su 
origen en el campo magnético creado por la corriente y el efecto que ejerce es hacer más 




lento el crecimiento y el decrecimiento de la corriente es decir oponerse a su cambio. Un 
elemento de un circuito que posee inductancia se llama inductor. Un inductor es una 
simple bobina de alambre. Los inductores sólo tienen inductancia, pero ya que están 
hechos de un conductor también una resistencia, aunque muy pequeña, usualmente 
insignificante y se considera a los inductores como ideales. Esto significa que solo tiene 
la propiedad de la inductancia, sin ninguna resistencia. Por tanto, los inductores se oponen 
a los cambios que se presentan en la corriente. Los capacitores se oponen a cambios en el 
voltaje.  
El resultado de que estos elementos pasivos trabajen de manera diferente es que existen 
relación entre voltaje-corriente distintas. 
Los circuitos que se componen de elementos pasivos como resistores, capacitores e 
inductores y se conectan a una fuente sinusoidal, sus salidas en corrientes y voltajes 
también serán sinusoidales. Las ondas producidas por estos circuitos tendrán la misma 
frecuencia que proporciona la fuente y se diferenciarán en sus ángulos de fase y 
magnitudes respectivas. 
La excepción a este comportamiento lineal es la no linealidad presente en los 
transformadores, pues su circuito magnético implica un comportamiento no lineal de la 
inductancia respecto del voltaje. Este efecto es esencialmente despreciable en el caso de 
los transformadores bajo carga [28]. 
2.3 Resistencia y la Corriente Alterna sinusoidal 
En un circuito puramente resistivo, con una resistencia lineal, se aplica la ley de Ohm, 
que predice un comportamiento directamente proporcional de la corriente respecto al 
voltaje. El cambio de dirección en la corriente es producido cuando el voltaje cambia su 
polaridad tal como se explica en la Figura 1. En este caso se afirma que la corriente y 
voltaje están en fase. 





Figura 1 Situación del desfase entre voltaje y corriente en un circuito resistivo: a) Circuito en cualquier 
fase del sistema trifásico. b) Si el voltaje de la fuente es una onda seno, 𝑣𝑅, 𝑖𝑅 proporcional a 𝑣𝑅 y 
también es una onda seno. 
Elaborado por: Bruno Masabanda 
 
También sus fasores coinciden como se muestra en la Figura 1. 
 
Figura 2 Fasores en fase para un circuito resistivo puro. 
Elaborado por: Bruno Masabanda 
 












 𝑠𝑒𝑛 𝜔𝑡 = 𝐼𝑚 𝑠𝑒𝑛 𝜔𝑡 (1) 
Donde: 
𝑖𝑅(𝑡) = Corriente de la resistencia. 
𝑉𝑅 = Voltaje de la resistencia. 
𝑅 = Valor de la resistencia. 
𝜔= Frecuencia angular. 



















𝑉𝑚 = Voltaje pico. 













Al despejar:                                           𝑉𝑚 = 𝐼𝑚𝑅 (3) 
 
También es evidente que, si cambia la referencia angular, se conservan estas 
relaciones: 𝑉𝑅 = 𝑉𝑚𝑠𝑒𝑛(𝜔𝑡 + 𝜃), entonces 𝑖𝑅 = 𝐼𝑚𝑠𝑒𝑛(𝜔𝑡 + 𝜃). 
2.4 Inductancia y la Corriente Alterna sinusoidal 
En un inductor ideal, el voltaje 𝑉𝐿 es proporcional a la tasa de cambio que existe en la 
corriente. Esta es la razón principal por la cual ambas no se encuentran en fase como 
ocurre en un circuito resistivo. 
 
Figura 3 Voltaje 𝑉𝐿  proporcional a la tasa de cambio de la corriente 𝑖𝐿. 
Elaborado por: Bruno Masabanda 
 
Siguiendo la Figura 3, 𝑉𝐿 = 𝐿
𝑑𝑖𝐿
𝑑𝑡
. Para una forma de onda senoidal de corriente, al 







(𝐼𝑚𝑠𝑒𝑛 𝜔𝑡) = 𝜔𝐿𝐼𝑚 cos 𝜔𝑡 = 𝑉𝑚 cos 𝜔𝑡 (4) 
Donde: 
𝑉𝐿 = Voltaje del inductor. 










𝐿 = Valor del inductor. 
𝑡 = Variable de tiempo. 
𝑉𝑚 = Voltaje pico. 
𝐼𝑚 = Corriente pico. 
Si se utiliza trigonometría con la identidad cos 𝜔𝑡 = 𝑠𝑒𝑛(𝜔𝑡 + 90°), se puede 
establecer como: 
 𝑉𝐿 = 𝑉𝑚𝑠𝑒𝑛(𝜔𝑡 + 90°) (5) 
Donde: 
𝑉𝐿 = Voltaje del inductor. 
𝜔= Frecuencia angular. 
𝑡 = Variable de tiempo. 
𝑉𝑚 = Voltaje pico. 
 
Donde: 𝑉𝑚 = 𝜔𝐿𝐼𝑚 (6) 
Se trata de la fórmula de Ohm generalizada. Las ondas sinusoidales de voltaje y 
corriente producidas y sus fasores se detallan en la Figura 4. 
En un circuito puramente inductivo se establece un atraso de 90° de la corriente 
respecto al voltaje. 
 
Figura 4 Relaciones para un circuito puramente inductivo: a) para la inductancia la corriente atrasa al 
voltaje en 90°. b) los fasores muestran un desfase de 90°. 
Elaborado por: Bruno Masabanda 
 
Sin importar la referencia que se tenga en el circuito, siempre existe un atraso de 90° 
de la corriente respecto al voltaje tal como se evidencia en el diagrama fasorial de la 
VL
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Figura 4. Si en el diagrama fasorial se especifica que 𝑉𝐿 se encuentra en 0°entonces la 
corriente 𝐼𝐿 se ubica en -90° respectivamente. Por lo tanto, si el voltaje 𝑉𝐿 es una forma 
de onda seno, entonces la corriente 𝑖𝐿 = −𝐼𝑚 cos 𝜔𝑡. 𝐼𝐿 se puede expresar como 𝐼𝐿(t) =
𝐼𝑚𝑠𝑒𝑛(𝜔𝑡 − 90°). 
 
a) Corriente 𝐼𝐿 siempre se atrasa 90° al voltaje 𝑉𝐿.                                       b) Formas de onda producidas. 
Figura 5 Fasores y forma de onda al tomar VL como referencia. 
Elaborado por: Bruno Masabanda 
 
Entonces si se conoce 𝑉𝐿, se sabe que la corriente 𝐼𝐿 debe estar en atraso por 90°, y si 
se conoce 𝐼𝐿 se sabe que 𝑉𝐿 debe estar en adelanto por 90° [28]. 
2.5 Reactancia inductiva 




= 𝜔𝐿 (7) 
La relación antes descrita se define como reactancia inductiva y se denota por el 
símbolo 𝑋𝐿. La relación entre voltios y amperios es ohmios, entonces la reactancia tiene 







𝑋𝐿 = Inductancia. 
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𝐼𝑚 = Corriente pico. 
También queda claro de la ecuación (6) y ecuación (7) que: 
 𝑋𝐿 = 𝜔𝐿(𝛺) (9) 
Donde: 
𝑋𝐿 = Inductancia. 
𝜔= Frecuencia angular. 
𝐿 = Valor del inductor. 
 
 
Donde 𝜔 está en radianes por segundo y 𝐿 en henrios. 𝑋𝐿 representa la oposición a la 
corriente que tiene la inductancia para el caso de corriente sinusoidal. 









y 𝑉𝑚 = 𝐼𝑚𝑋𝐿 (11) 
2.6 Capacitancia y Corriente Alterna sinusoidal 
En el caso de la capacitancia, la corriente es proporcional a la tasa de cambio del voltaje, 
es decir, 𝑖𝐶 = 𝐶
𝑑𝑣𝐶
𝑑𝑡
. Entonces si 𝑣𝑐(𝑡) es una forma de onda seno, se obtiene por medio 
de sustitución: 






(𝑉𝑚𝑠𝑒𝑛 𝜔𝑡) = 𝜔𝐶𝑉𝑚 cos 𝜔𝑡 = 𝐼𝑚 cos 𝜔𝑡 (12) 
Donde: 
𝑖𝐶 = Corriente del capacitor. 
𝜔= Frecuencia angular. 
𝐶 = Valor del capacitor. 
𝑡 = Variable de tiempo. 
𝑉𝑚 = Voltaje pico. 
𝐼𝑚 = Corriente pico. 
 





Figura 6 Relación diferencial entre la corriente en un capacitor y su voltaje, 𝑣𝐶  
Elaborado por: Bruno Masabanda 
 
Mediante el uso de identidades trigonométricas, es evidente que: 
 𝑖𝐶(𝑡) = 𝐼𝑚𝑠𝑒𝑛(𝜔𝑡 + 90°) (13) 
Donde: 
𝑖𝐶 = Corriente del capacitor. 
𝐼𝑚 = Corriente pico. 
𝜔= Frecuencia angular. 
𝑡 = Variable de tiempo. 
 
Donde: 𝐼𝑚 = 𝜔𝐶𝑉𝑚 (14) 
Las formas de onda que se producen en un circuito capacitivo y sus respectivos fasores 
se muestran en la Figura 7. En la figura se establece que para un circuito capacitivo puro 
la corriente está adelantada en 90° respecto del voltaje. 
 
Figura 7 Ondas y fasores para un circuito puramente capacitivo. a) Formas de onda con 𝑣𝐶  como 
referencia. b) Fasores circuito capacitivo con 𝑣𝐶  en 0°. 
























En un circuito puramente capacitivo tampoco importa la referencia que se tenga de la 
corriente, siempre estará en adelanto por 90° respecto al voltaje, por ejemplo, si 𝑣𝐶 está 
en −30°, entonces la corriente 𝐼𝐶 se debe encontrar en 60° [28]. 
 
Figura 8 Fasores de circuito capacitivo cuando 𝑉𝐶 se encuentra en -30°. 














DISEÑO DE CONVERSIÓN MONOFÁSICO TRIFÁSICO 
3.1 Circuito de conversión monofásico a trifásico 
 
Figura 9 Diseño circuital para la conversión del sistema monofásico al trifásico. Se destaca en trazo 
segmentado de color azul [30]. 
Elaborado por: Bruno Masabanda 
 
El circuito que permite convertir un sistema de alimentación monofásico a un sistema 
trifásico se muestra en la Figura 9. La fuente de alimentación monofásica viene 
representada por el voltaje 𝑉𝑔. La carga está representada por las tres resistencias iguales 
𝑅𝑎, 𝑅𝑏 y 𝑅𝑐. Los voltajes del sistema trifásico son 𝑉𝑎, 𝑉𝑏y 𝑉𝑐. 
La conexión de un inductor de inductancia 𝐿𝑎 en serie con la resistencia de carga de la 
fase «A» produce una corriente en atraso. Por tanto, también hay un atraso en el voltaje 
𝑉𝑎 sobre la resistencia 𝑅𝑎 con respecto al voltaje del generador 𝑉𝑔. 
La conexión de un capacitor de capacitancia 𝐶𝑐 en serie con la resistencia de la carga 
de la fase «C» produce una corriente en adelanto. Por tanto, también hay un adelanto en 
el voltaje 𝑉𝑐 sobre la resistencia 𝑅𝑐 con respecto al voltaje del generador 𝑉𝑔. 
El diseño circuital propuesto para la conversión está orientado según la carga. Esto 
significa que las formas de onda del voltaje introducidos por el circuito conversor 























la finalidad de que los ángulos de los voltajes de salida en las fases «A» y «C» en el lado 
de la carga estén a −60° y +60° respecto del voltaje en el generador. Esto significa que 
los voltajes en las fases «A» y «C» en el lado de la carga estén a −120° y +120° respecto 
del voltaje en la fase «B», como se indica en la Figura 12. 
Así pues, el ángulo de voltaje de salida en la carga 𝑅𝑎 se convierte en Δ𝜑𝑎 = −60°, y 
el ángulo de salida de carga en la resistencia 𝑅𝑐 se convierte en  Δ𝜑𝑐 = +60°, siempre 
respecto al voltaje del generador. 
La conexión del transformador monofásico de polaridad inversa permite invertir el 
voltaje del generador en 180°, provocando que el ángulo de fase del voltaje en la carga 
𝑅𝑏 sea 180° respecto de la generación. 
Como resultado final, en la salida del sistema de conversión, los voltajes se desfasan 
120° entre sí, donde los ángulos entre las fases «A» y «B» es de 120° con la fase «B» en 
atraso, y el ángulo entre las fases «A» y «C» es también de 120° con la fase «C» en 
adelanto. De esta manera se genera una red trifásica equilibrada tanto en magnitud como 
angularmente y a secuencia positiva. En la siguiente sección se detallan los cálculos de 
los parámetros del circuito. 
3.2 Fórmulas para el cálculo de las componentes del circuito conversor 
En esta sección se detalla cómo calcular las componentes 𝐿𝑎 y 𝐶𝑐. Al ser un sistema 
trifásico, cada una de las fases es independiente y estas se conectan en paralelo al 
generador; esto permite realizar cálculos por separado de cada fase. 
Se considera que la carga trifásica es resistiva y balanceada de tal forma que 𝑅𝑎 =
𝑅𝑏 = 𝑅𝑐 = 𝑅. 




3.3 Fórmulas de cálculo para la componente en la fase «A». 
 
Figura 10 Circuito para determinar la componente en la fase «A». 
Elaborado por: Bruno Masabanda 
 
 ∆𝜑𝐼𝑎 = −𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 (
𝜔𝐿𝑎
𝑅𝑎




∆𝜑𝐼𝑎 = Diferencia angular añadida para la fase «A», entre el 
fasor del voltaje del generador, 𝑉𝑔, y 𝑉𝑎. 
𝜔 = Frecuencia angular. 
𝐿𝑎 = Valor del inductor. 




























𝑉𝑎 = Voltaje sobre la resistencia 𝑅𝑎. 





















3.4 Fórmulas de cálculo de componentes en la fase «C» 
 
Figura 11 Circuito para determinar la componente en la fase «C». 
Elaborado por: Bruno Masabanda 
 




∆𝜑𝐼𝑐 = Diferencia angular añadida para la fase «C», entre el 
fasor del voltaje del generador, 𝑉𝑔, y 𝑉𝐶. 
𝜔 = Frecuencia angular. 
𝐶𝑐 = Valor del inductor. 























𝑉𝑐 = Voltaje sobre la resistencia 𝑅𝑐. 
𝑉𝑔 = Voltaje del generador. 
 
 
3.5 Diagrama fasorial 
Con los valores de los parámetros calculados en la sección precedente, ecuaciones (16) y 
(19), se asegura que los desfases angulares sean de 120° entre los fasores de la carga 




















iguales en magnitud, dado que 𝑅𝑎 = 𝑅𝑏 = 𝑅𝑐 = 𝑅. Por ello se afirma que este circuito 
conversor está orientado según su carga (R), pues los valores de los parámetros 𝐿𝑎 y 𝐶𝑐 
dependen de la resistencia de la carga. 
El resultado obtenido a la salida de los voltajes en la carga, en sus fases «A» y «C», 𝑉𝑎 
y 𝑉𝑐, es la mitad del voltaje de fase a neutro en el lado del generador. El transformador de 
polaridad inversa divide para dos el voltaje de salida en la fase «B». En la Figura 12 se 
explica con un diagrama fasorial el principio de funcionamiento del circuito. 
 
Figura 12 Diagrama fasorial del convertidor de sistemas monofásico a trifásico. 















ANÁLISIS DE RESULTADOS 
4.1 Cálculo de las componentes 𝑳𝒂 y 𝑪𝒄 para el caso estudio 
Para la determinación de los parámetros 𝐿𝑎 y 𝐶𝑐 se utiliza los valores mostrados en la 
Tabla 1. Para determinar los parámetros se utilizan las ecuaciones (16) y (19). Los valores 
calculados se muestran en la Tabla 2 y la Tabla 3. 
Tabla 1 Valores establecidos para los cálculos. 
Voltaje (RMS) Carga Nominal Frecuencia ω 
231.223 V 133.46 Ω 60 Hz 377 rad/s 
 
Tabla 2 Cálculo de la inductancia La. 










) ∗ 𝑡𝑎𝑛(60°) 
 
 
𝐿𝑎 = 0.6132 𝐻 
 
| 
Tabla 3 Cálculo de la capacitancia Cc. 
















4.2 Simulación del circuito en Simulink 
Para las simulaciones se utiliza el programa MATLAB Simulink. El circuito conversor 
se muestra en la Figura 9. En la Figura 13 se muestra el diagrama de conexión obtenido 








Tabla 4 Parámetros de simulación. 
Descripción Valor 
Inductancia del sistema de conversión 
𝑳𝒂 
Capacitancia del sistema de conversión 
𝑪𝒄 
Carga 
Carga Nominal: R 
Frecuencia: 𝒇 
Transformador Monofásico: 
Voltaje del primario: 𝑽𝟏 
Voltaje del secundario: 𝑽𝟐 
Resistencia de cortocircuito: 𝑹𝒄𝒄 
Reactancia de cortocircuito: 𝑿𝒄𝒄 
Potencia Nominal: 𝑷𝒏 
Resistencia de magnetización: 𝑹𝒎 
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4.3 Análisis del circuito de prueba con carga resistiva nominal 
 
Figura 13 Implementación virtual del circuito de conversión de un sistema monofásico a trifásico con carga resistiva en Simulink. 
Elaborado por: Bruno Masabanda 





Figura 14 Voltajes de fase del sistema de conversión monofásico trifásico con carga resistiva. 
Elaborado por: Bruno Masabanda 
 
La Figura 14 muestra las formas de onda de voltaje en cada una de sus fases es decir 
se analiza los voltajes con carga puramente resistiva: 𝑉𝑎, 𝑉𝑏 y 𝑉𝑐 de un sistema eléctrico 
que opera de forma balanceada, con voltajes desfasados 120°, demostrando el balance de 
voltajes que el sistema de conversión monofásico trifásico tiene con este escenario, 
usando carga resistiva. En las siguientes figuras se realiza una comparación de cada 
voltaje de fase con su respectiva corriente de fase. 





Figura 15 Corrientes de fase del sistema de conversión monofásico trifásico con carga resistiva. 
Elaborado por: Bruno Masabanda 
 
Las formas de onda de corriente con carga puramente resistiva 𝐼𝑎, 𝐼𝑏 e 𝐼𝑐 producidas 
por el sistema de conversión monofásico/trifásico con carga nominal se muestran en la 
Figura 15. El cálculo del desbalance porcentual se detalla en [31]-[33], donde se debe 
utilizar la siguiente ecuación: 
𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑖𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 (𝐷%) =
𝐷𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎
𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑒𝑠 𝑓𝑎𝑠𝑒𝑠
∗ 100 (21) 
Donde: 
𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑒𝑠 𝑓𝑎𝑠𝑒𝑠 =
𝐼𝐹𝑎 + 𝐼𝐹𝑏 + 𝐼𝐹𝑐
3
 (22) 
𝐷𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 = 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑒𝑠 𝑓𝑎𝑠𝑒𝑠 − 𝐼𝐹𝑀𝑒𝑛𝑜𝑟 (23) 
Una vez que se tiene las ecuaciones necesarias y los datos adecuados resolvemos las 
operaciones. 




𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑒𝑠 𝑓𝑎𝑠𝑒𝑠 =
1.73 + 1.73 + 1.73
3
= 1.73 




∗ 100 = 0 % 
Analizando el porcentaje de desbalance se observa que no existe desbalance, ya que 
las corrientes obtenidas en todas sus fases son de 1,73 𝐴 𝑅𝑀𝑆. 
 
Figura 16 Formas de onda de voltaje y corriente de fase A en circuito con carga puramente resistiva. 
Elaborado por: Bruno Masabanda 
 
En la Figura 16 se realiza la comparación entre el voltaje y la corriente de la fase A, 
ambos con carga resistiva pura, para poder evidenciar que ambas se encuentran en fase. 
Se realiza un escalamiento donde se multiplica la magnitud de la onda de corriente en 
la salida por 100. 





Figura 17 Forma de onda de voltaje y corriente de fase B en circuito con carga puramente resistiva. 
Elaborado por: Bruno Masabanda 
 
En el caso de la Figura 17 se realiza una comparación entre el voltaje y la corriente de 
salida en la fase «B». Como se evidencia, el comportamiento en la fase «B» es idéntico 
que en la fase «A», con la excepción de que su desfase se corresponde con −120°. 
Se realiza un escalamiento donde se multiplica la magnitud de la onda de corriente en 
la salida por 100. 





Figura 18 Forma de onda de voltaje y corriente de fase C en circuito con carga puramente resistiva. 
Elaborado por: Bruno Masabanda 
 
Para el estudio de la fase «C» se consideración la Figura 18. Se observa un 
comportamiento simétrico al de las fases «A» y «B», en este caso la fase «C» se encuentra 
en adelanto respecto a la fase «A». Se ha multiplicado la corriente de esta fase por una 
constante de valor 100. Es fácil observar que las ondas se encuentran en fase, y se verifica 
el correcto funcionamiento del sistema. Se corrobora que el sistema de conversión con 
carga puramente resistiva opera apropiadamente, sin desbalance ni en magnitud ni en 
fases. 
Queda verificar que la corriente en el neutro de este sistema de conversión sea cero. 





Figura 19 Forma de onda de la corriente de neutro en el circuito con carga puramente resistiva. 
Elaborado por: Bruno Masabanda 
 
En la Figura 19 se grafica la forma de onda de la corriente de neutro del sistema de 
conversión con carga puramente resistiva donde el valor de ampacidad es casi 1.5 mA, 
despreciable. 
 
4.3.1 Análisis del circuito de prueba con carga resistiva inferior a la nominal 
En el análisis previo se estudia la carga puramente resistiva donde existe un valor nominal 
establecido por el cual se basan los cálculos para los valores de capacitancia e inductancia 
correspondientes para que las simulaciones que se realizan proporcionen una estabilidad 
continua en el sistema de conversión. Pero ¿qué sucede si se altera el valor nominal de la 
carga puramente resistiva? 
Este caso de estudio busca responder a la interrogante de qué ocurre cuando se intenta 
conectar una carga cuyo valor difiera del nominal, valor usado originalmente para 




sintonizar los parámetros calculados en la Tabla 4. Se varía el valor nominal de 133.46 Ω 
a 100 Ω, sin el recálculo de los parámetros 𝐿𝑎 y 𝐶𝑐. 
 
Figura 20 Voltajes de fase del sistema de conversión monofásico trifásico con carga resistiva de 100 Ω. 
Elaborado por: Bruno Masabanda 
 
En la Figura 20 se muestran los voltajes 𝑉𝑎(100𝛺), 𝑉𝑏(100𝛺) y 𝑉𝑐(100𝛺) es decir en las 
tres fases sobre la carga resistiva. Se puede observar que el sistema tiende a un desbalance 
en una de sus fases, específicamente en la «B». Esto implica la inoperatividad del sistema 
de conversión monofásico trifásico ya que por teoría se sabe que un sistema trifásico tan 
desbalanceado no es útil para suministrar potencia a las cargas que se deseen alimentar. 
El desbalance se produce debido a que los valores de inductancia 𝐿𝑎 y capacitancia 𝐶𝑐 
no fueron recalculados en base al cambio que se produjo en el valor de la carga nominal, 
ya que para un adecuado funcionamiento del sistema estos valores mencionados deben 
ser calculados en base al aumento o decremento de dicha carga, si se mantiene los valores 




de inductancia y capacitancia obtenidos mediante el valor de la carga nominal original el 
sistema tiende a desbalancearse y esto puede ocasionar daños de maquinarias. 
 
Figura 21 Corrientes de fase del sistema de conversión monofásico trifásico con carga resistiva 100Ω. 
Elaborado por: Bruno Masabanda 
 
Las corrientes 𝐼𝑎(100𝛺), 𝐼𝑏(100𝛺) e 𝐼𝑐(100𝛺) por tanto tienen un comportamiento similar 
al voltaje, dado que la carga es resistiva pura de la Figura 21. 
Se utiliza la ecuación (21), (22) y la (23) para calcular el porcentaje de desequilibrio 
presente este caso de estudio. Los datos necesarios para determinar dichos valores se los 
toma de la simulación los cuales son: 𝐼𝑎 = 1.84 [𝐴]𝑅𝑀𝑆, 𝐼𝑏 = 2.31 [𝐴] 𝑅𝑀𝑆, 𝐼𝑐 =
1.84 [𝐴]𝑅𝑀𝑆. 
𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑒𝑠 𝑓𝑎𝑠𝑒𝑠 =
2.31 + 1.84 + 1.84
3
= 1.9967[𝐴]𝑅𝑀𝑆 




∗ 100 = 7.85 % 




Si se analiza el porcentaje de desbalance se determina que existe aproximadamente un 
7.85 % de desequilibrio entre las corrientes de fase, superando por mucho el rango 
permitido para la operación de un sistema trifásico el cual es de 3 %. 
 
Figura 22 Forma de onda de la corriente de neutro en el circuito con carga puramente resistiva de 100 Ω. 
Elaborado por: Bruno Masabanda 
 
La corriente en el neutro del sistema de conversión con carga igual a 100 Ω en la  
Figura 22 se incrementa debido al desequilibrio provocado por la alteración de la fase 
«B», dado que por teoría la corriente de neutro es igual a la sumatoria de las corrientes de 
fase del sistema. Esta corriente debe ser nula o muy cercana a este valor para que el 
sistema garantice la operatividad del sistema de conversión. Se deduce que, para una 
carga puramente resistiva diferente del valor nominal, es esencial un recálculo de los 
parámetros 𝐿𝑎 y 𝐶𝑐 para obtener un sistema balanceado. 
 




4.3.2 Análisis del circuito de prueba con carga resistiva superior a la nominal 
En este apartado se realiza un estudio similar al de la sección 4.3.1, es decir, ¿qué sucede 
si se altera el valor de carga nominal y no se recalculan los valores de inductancia 𝐿𝑎 y 
capacitancia 𝐶𝑐?. Para este caso en particular se procede a aumentar el valor de la carga 
nominal puramente resistiva, y no se recalculan los valores de 𝐿𝑎 y 𝐶𝑐 que son importantes 
para balancear el sistema. 
En este caso se realiza un cambio en la carga del sistema y se varía del valor original 
de 133.46 Ω a 150 Ω es decir un aumento respecto de la carga nominal. 
 
Figura 23 Voltajes de fase del sistema de conversión monofásico trifásico con carga resistiva 150 Ω. 
Elaborado por: Bruno Masabanda 
 
En la Figura 23 se analiza los voltajes 𝑉𝑎(150𝛺), 𝑉𝑏(150𝛺) y 𝑉𝑐(150𝛺) el sistema de 
conversión con carga puramente resistiva donde se destaca un aumento de su valor 
nominal, donde en sus tres fases se observa un comportamiento inverso al caso anterior, 
ya que en este caso no existe un aumento sino una disminución del voltaje en la fase «B», 




un decremento del nivel del voltaje en alrededor de 20 [𝑉]. Un comportamiento similar 
se presenta para las corrientes, dado que la carga es resistiva pura de la Figura 24. 
El desbalance que se produce en este caso es debido a la omisión de recalcular 
nuevamente los valores de  𝐿𝑎 y 𝐶𝑐, valores que son de suma importancia y deben ir 
acorde con el incremento o decremento de la carga, estos valores de inductancia y 
capacitancia son parte fundamental del sistema de conversión con ellos se logra una 
conversión exitosa y estable. Para los casos de carga puramente resistiva es necesario 
tener en cuenta el recalculo de 𝐿𝑎 y 𝐶𝑐, caso contrario si se omite este procedimiento se 
presentarán inconvenientes como se muestra en la Figura 23 
 
Figura 24 Corrientes de fase del sistema de conversión monofásico trifásico con carga resistiva 150 Ω. 
Elaborado por: Bruno Masabanda 
 
Se analizan las corrientes generadas con la alteración del valor nominal de la carga 
puramente resistiva las cuales son: 𝐼𝑎(150𝛺), 𝐼𝑏(150𝛺) e 𝐼𝑐(150𝛺) y se realiza el 
procedimiento previo para la obtención del desbalance porcentual. Los datos necesarios 




para determinar dichos valores se los toma de la simulación los cuales son: 𝐼𝐹𝑎 =
1.68 [𝐴]𝑅𝑀𝑆, 𝐼𝐹𝑏 = 1.54 [𝐴] 𝑅𝑀𝑆, 𝐼𝐹𝑐 = 1.68 [𝐴]𝑅𝑀𝑆. 
𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑒𝑠 𝑓𝑎𝑠𝑒𝑠 =
1.54 + 1.68 + 1.68
3
= 1.63 [𝐴]𝑅𝑀𝑆 




∗ 100 = 5.72 % 
El desbalance producido es casi del 6%, a pesar de ser no tan grande se encuentra fuera 
del rango permitido que en las redes trifásicas se considera aceptable hasta un 3%, lo cual 
impide la correcta operación balanceada. 
 
Figura 25  Forma de onda de la corriente de neutro en el circuito con carga puramente resistiva de 150Ω. 
Elaborado por: Bruno Masabanda 
 
En la Figura 25 se muestra la forma de onda de la corriente en el neutro del sistema de 
conversión con aumento respecto de su carga nominal, donde queda en evidencia el 
desbalance de corrientes en la carga, al igual que el caso precedente. 




Para ambos escenarios de cargas, sin modificar los parámetros de sintonización del 
sistema de conversión monofásico trifásico, se pierde la posibilidad de obtener voltajes 
balanceados en magnitud, aunque no en fase pues se sigue conservando el desfase de 
120° entre las formas de onda del voltaje. Cada vez que se cambie la carga resistiva 
respecto de su valor nominal, implica necesariamente una nueva sintonización de los 
parámetros para garantizar el balance en magnitud de las tensiones de fase. 




4.4 Análisis del circuito de prueba con carga en serie resistencia e inductancia 
 
Figura 26 Implementación virtual del circuito de conversión de un sistema monofásico a trifásico con carga resistivo-inductiva en Simulink. 
Elaborado por: Bruno Masabanda 





Figura 27 Voltajes de fase del sistema de conversión monofásico trifásico con carga resistivo-inductiva. 
Elaborado por: Bruno Masabanda 
 
Al modificar la carga puramente resistiva por otra carga del tipo resistivo-inductiva 
(RL) como se ve en la Figura 26, donde se analizan los voltajes 𝑉𝑎, 𝑉𝑏 y 𝑉𝑐, el 
comportamiento del sistema de conversión se ve alterado en la fase «C» tal como se 
muestra en la Figura 27. Para el modelamiento con carga RL (resistiva e inductiva) se 
realizan los cálculos que se detallan a continuación. 
Para el cálculo de la reactancia inductiva es necesario emplear el triángulo de 
impedancias que se muestra en la Figura 28.  
 
Figura 28 Triángulo de impedancias para el cálculo de reactancia inductiva. 









Para este cálculo se considera un factor de potencia 𝑓𝑝 = 0.8 en atraso, y la resistencia 
trifásica con la que se trabaja en la simulación de carga puramente resistiva, es decir 𝑅 =
133.46 𝛺. 
Tabla 5 Cálculo del valor del ángulo de carga por medio del factor de potencia. 
Fórmula Cálculo Resultado 
𝜽 = 𝐜𝐨𝐬−𝟏(𝒇𝒑) 
Donde: 𝜽 = Ángulo. 
    𝒇𝒑 = Factor de 
potencia. 
 
𝜃 = cos−1(0.8) 
 
 
𝜃 = 36.87° 
 
Tabla 6 Cálculo del valor de reactancia inductiva. 





Donde: 𝑿𝑳 = Reactancia inductiva. 
            𝑹 = Valor de resistencia. 
𝑿𝑳 = 𝑹 ∗ 𝐭𝐚𝐧 𝜽 
 
 




𝑋𝐿 = 100.095 𝛺 
 
Tabla 7 Cálculo del valor del inductor. 
Fórmula Cálculo Resultado 
𝑿𝑳 = 𝟐𝝅𝒇𝑳 
Donde: 𝒇 = Frecuencia. 








2 ∗ 𝜋 ∗ 60
 
 
𝐿 = 0.2655 𝐻 
 
Analizando la Figura 27 se observa el desbalance en una de las fases del sistema de 
conversión específicamente en la fase «C», donde se ve un incremento en el voltaje que 
alcanza los 600 [𝑉], casi el doble en comparación con las otras fases del sistema. Este 
sistema no está balanceado. Un análisis de voltaje y corriente de cada una de las fases se 
realiza en las siguientes figuras. 





Figura 29 Corrientes de fase del sistema de conversión monofásico trifásico con carga resistivo-
inductivo. 
Elaborado por: Bruno Masabanda 
 
Las corrientes producidas por el tipo de carga RL son 𝐼𝑎, 𝐼𝑏 e 𝐼𝑐  , donde el 
comportamiento que adoptan estas corrientes es similar al de los voltajes estudiados en la 
Figura 27 de igual manera es necesario la aplicación de las ecuaciones (21), (22) y (23). 
Los datos necesarios para determinar dichos valores se los toma de la simulación los 
cuales son: 𝐼𝐹𝑎 = 1.29 [𝐴]𝑅𝑀𝑆, 𝐼𝐹𝑏 = 1.39 [𝐴] 𝑅𝑀𝑆, 𝐼𝐹𝑐 = 2.47 [𝐴]𝑅𝑀𝑆. 
𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑒𝑠 𝑓𝑎𝑠𝑒𝑠 =
1.39 + 2.47 + 1.29
3
= 1.7167 [𝐴]𝑅𝑀𝑆 




∗ 100 = 24.85 % 
Analizando el desbalance de corrientes para el caso de la Figura 29, una vez más se 
realiza el cálculo porcentual de desequilibrio entre las corrientes como se muestra en [31], 




dando como resultado un desbalance del 24,85 %, un valor que indica la inoperatividad 
del sistema, debido a que se encuentra fuera de rango admisible para su operación. 
 
Figura 30 Forma de onda de voltaje y corriente en fase A en circuito con carga resistivo-inductivo. 
Elaborado por: Bruno Masabanda 
 
En la fase A se observa que el voltaje no tiene variación respecto al sistema con carga 
puramente resistiva, es decir que se mantiene el voltaje en 300 [𝑉]. Con el uso de un 
factor de 110 a la salida de corriente de fase A, se evidencia un desfase en atraso con 
respecto a su corriente de acuerdo con la carga alimentada por este sistema. 





Figura 31 Forma de onda de voltaje y corriente de fase B en circuito con resistivo-inductivo. 
Elaborado por: Bruno Masabanda 
 
En la Figura 31 se observa la fase B, su voltaje y corriente, de igual manera se realiza 
el procedimiento anterior para incrementar la magnitud de la forma de onda de la corriente 
para poder apreciarla de mejor manera, el factor multiplicativo es de 110. Analizando las 
ondas se observa que existe un desfase entre el voltaje y la corriente, donde la corriente 
se encuentra atrasada respecto al voltaje, debido a la carga resistivo-inductiva. 





Figura 32 Forma de onda de voltaje y corriente de fase C en circuito con carga resistivo-inductiva. 
Elaborado por: Bruno Masabanda 
 
En la Figura 32 se observa la salida en voltaje y corriente de la fase C. Hay un 
desbalance en comparación con la Figura 30 y la Figura 31 en los voltajes ya que la 
magnitud es casi 600 [𝑉], el doble respecto de las fases «A» y «B». Se comprueba que al 
estar conectado a una carga RL, el sistema de conversión monofásico trifásico no opera 
de manera balanceada, ya que una de las fases, en este caso específico la fase «C», 
incrementa su magnitud. La constante utilizada para el incremento de la forma de onda 
de la corriente fue de 140. 
 





Figura 33 Forma de onda de corriente de neutro en circuito con carga resistivo-inductivo. 
Elaborado por: Bruno Masabanda 
 
La corriente del neutro para este sistema de conversión monofásico trifásico con carga 
RL es de 2.5 [𝐴] 𝑝𝑖𝑐𝑜, tal como se observa en la Figura 33. Se deduce que el sistema está 
trabajando de forma desbalanceada ya que una corriente de neutro con esta magnitud 
indica un desbalance significativo en la carga. 
 
 




4.5 Análisis del circuito de prueba con carga en serie resistencia y capacitancia 
 
Figura 34 Implementación virtual del circuito de conversión de un sistema monofásico a trifásico con carga resistivo-capacitivo en Simulink. 
Elaborado por: Bruno Masabanda 





Figura 35 Voltajes de fase del sistema de conversión monofásico trifásico con carga resistivo-capacitiva. 
Elaborado por: Bruno Masabanda 
 
Otra de las pruebas realizadas al sistema de conversión monofásico trifásico fue 
cambiar la carga resistiva por una carga RC (del tipo resistivo-capacitivo) serie, tal como 
se muestra en la Figura 34. Para el cálculo de la reactancia capacitiva se considera el 
mismo valor de factor de potencia, así como la misma resistencia trifásica. Se calcula la 
impedancia capacitiva que se emplea en la simulación del circuito: 
 
Figura 36 Triángulo de impedancias para el cálculo de reactancia capacitiva. 










Tabla 8 Cálculo del valor del ángulo por medio del factor de potencia en adelanto. 
Fórmula Cálculo Resultado 
𝜽 = −𝐜𝐨𝐬−𝟏(𝒇𝒑) 
Donde: 𝜽 = Ángulo. 
    𝒇𝒑 = Factor de 
potencia. 
 
𝜃 = −cos−1(0.8) 
 
 
𝜃 = −36.87° 
 
Tabla 9 Cálculo del valor de reactancia capacitiva. 





Donde: 𝑿𝒄 = Reactancia capacitiva. 
   𝑹 = Valor de resistencia. 
𝑿𝑪 = 𝑹 ∗ 𝐭𝐚𝐧 𝜽 
 
 




𝑋𝐶 = −100.095 𝛺 
 
Tabla 10 Cálculo del valor del capacitor. 





Donde: 𝒇 = Frecuencia. 













𝐶 = 0.02650𝑥10−3 𝐹 
 
En la Figura 35 se observa un comportamiento similar al circuito con carga RL, dos 
voltajes de fase se mantienen con valores similares en magnitud «B» y «C» y la otra fase 
«A» se ve alterada en su amplitud llegando a los 1300 [𝑉]. 
Se muestran las ondas de salida de voltaje y corriente de cada una de las fases del 
sistema en las figuras siguientes: 





Figura 37 Corrientes de fase del sistema de conversión monofásico trifásico con carga resistiva-
capacitiva. 
Elaborado por: Bruno Masabanda 
 
La Figura 37 nos proporciona gráficamente el comportamiento que tienen las 
corrientes 𝐼𝑎, 𝐼𝑏 e 𝐼𝑐 cuando se cambia la carga puramente resistiva por una carga RC, 
llegando a la conclusión que las corrientes tienden a tener el mismo comportamiento que 
sus voltajes en sus fases respectivas. Una vez más es necesario la aplicación de la (21), 
(22) y (23). Los datos necesarios para determinar dichos valores se los toma de la 
simulación los cuales son: 𝐼𝑎 = 0.87 [𝐴]𝑅𝑀𝑆, 𝐼𝑏 = 0.96 [𝐴] 𝑅𝑀𝑆, 𝐼𝑐 = 3.47 [𝐴]𝑅𝑀𝑆. 
𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑒𝑠 𝑓𝑎𝑠𝑒𝑠 =
0.87 + 0.96 + 3.47
3
= 1.7667 [𝐴] 𝑅𝑀𝑆 




∗ 100 = 50.75 % 




Para analizar el desbalance que existe en el sistema de conversión con carga resistiva-
capacitiva, se utiliza la Figura 37. A simple vista se observa un desbalance y al calcular 
el desbalance porcentual se obtiene un aproximado del 50,75 % de desequilibrio existente 
en el sistema, llegando a la conclusión que no se puede operar el sistema de conversión. 
 
Figura 38 Forma de onda de voltaje y corriente de fase A en circuito con carga resistivo-capacitiva. 
Elaborado por: Bruno Masabanda 
 
Para este caso de estudio con carga RC se observa un comportamiento similar al 
escenario con carga RL salvo que en este caso la fase afectada por el desbalance 
ocasionado por la carga es la fase A y su magnitud en voltaje es cuatro veces mayor que 
las fases «B» y «C». 
La corriente de fase «A» se encuentra en adelanto respecto al voltaje, lo que se 
corresponde si se tiene una carga RC con factor de potencia en adelanto. 





Figura 39 Forma de onda de voltaje y corriente de fase B en circuito con carga resistivo-capacitiva. 
Elaborado por: Bruno Masabanda 
 
En la Figura 39 se analiza la fase «B» del sistema de conversión monofásico trifásico 
con carga RC. Se observa que el nivel de voltaje en esta fase se encuentra alrededor de 
los 300 [𝑉]. 





Figura 40 Forma de onda de voltaje y corriente de fase C en circuito con carga resistivo-capacitiva. 
Elaborado por: Bruno Masabanda 
 
Para el análisis de la fase «C» se toma en consideración la Figura 40, como se establece 
previamente el comportamiento que mostró el sistema con carga RC es el opuesto al 
sistema con carga RL. 





Figura 41 Forma de onda de corriente de neutro en circuito con carga resistivo-inductiva. 
Elaborado por: Bruno Masabanda 
 
Al igual que el escenario anterior, la corriente de neutro no es cero. Su amplitud casi 
llega a los 5 [𝐴] tal como se ve en la Figura 41, un comportamiento propio de los circuitos 
desequilibrado. 
4.6 Análisis de los casos de estudio sobre el sistema de conversión. 
El primer caso de estudio del sistema de conversión fue con una carga nominal puramente 
resistiva tal como se puede ver en el apartado 4.3 donde se puede obtener los valores de 
𝐿𝑎 y 𝐶𝑐, los cuales son inductancia y capacitancia respectivamente mediante el valor de 
la carga, ya que con un valor establecido de carga permite sintonizar los parámetros que 
conforman el sistema de conversión para mantener el balance de los voltajes. Es por eso 
por lo que cuando se trabaja con una carga puramente resistiva donde se mantiene un 
valor nominal es posible la estabilidad continua del sistema. 




Sin embargo, en el apartado 4.3.1 se trabaja de igual manera con una carga puramente 
resistiva, pero a la que se le cambia el valor nominal, la cual pasa de 133.46 Ω a 100 Ω, 
sin tomar en cuenta un recálculo de la inductancia y capacitancia 𝐿𝑎 y 𝐶𝑐. El sistema de 
conversión no cumple las ecuaciones y los parámetros que intervienen en el mismo 
continúan trabajando, pero de acuerdo con los valores nominales previos. Es la razón por 
la que a pesar de trabajar con una carga puramente resistiva el sistema se desbalancea tal 
como se ve en la Figura 20. Llegando a la conclusión de que es esencial un recálculo de 
los parámetros de la inductancia y capacitancia con la finalidad de mantener un balance 
y adecuado funcionamiento del sistema. 
En el caso de estudio del apartado 4.3.2 tiene la misma explicación anterior ya que 
existe una alteración del valor nominal de la carga puramente resistiva de 133.46 Ω a 
150 Ω. El fenómeno que produce el desbalance en este caso de estudio es no 
cumplimiento de las ecuaciones que garantizan el balance al no realizar el recálculo de 
los parámetros 𝐿𝑎 y 𝐶𝑐, ya que estos continúan operando bajo los valores nominales 
iniciales. Al no variar estos, dejan de trabajar de acuerdo con el nuevo valor nominal y 
por ende el desbalance en notorio tal como se demuestra en la Figura 23. Se llega a la 
misma conclusión antes mencionada. la cual es la importancia de un recálculo adecuado 
de parámetros y así mantener la sincronización y el balance cuando trabajamos con cargas 
puramente resistivas. 
Otro de los casos de estudio fue una alteración del tipo de carga, es decir ya no trabajar 
con una puramente resistiva sino con una carga tipo RL (resistiva-inductiva) serie, como 
se ve en el apartado 4.4. Aquí se mantuvo los valores nominales de carga respecto a la 
parte resistiva y para la parte de la reactancia inductiva 𝑋𝐿 fue necesario un cálculo 
mediante triángulo de impedancias con un factor de potencia 0.8 en atraso, como se 
realiza a partir de la Figura 28. Una vez obtenido el valor necesario para la simulación se 




obtiene una gráfica de voltajes y corrientes que se muestra en la Figura 27 y Figura 29 
respectivamente, donde es notorio el desbalance del sistema, pero este se debe a la 
alteración del tipo de carga ya que al trabajar con una carga RL tampoco se puede 
mantener la estabilidad del sistema con un recálculo de parámetros 𝐿𝑎 y 𝐶𝑐, sino más bien 
se deben incluir maneras alternativas de compensación que puedan convertir la carga en 
resistiva. 
Y por último se estudia el sistema de conversión con un cambio del tipo de carga 
puramente resistiva a una RC (resistivo-capacitivo) como se ve en la sección 4.5. De igual 
manera que el caso anterior es necesario un cálculo de capacitancia con un factor de 
potencia  0.8 en adelanto utilizando el triángulo de impedancias como se ve en la Figura 
36. Con el valor adecuado se procede a la simulación necesaria donde se denota el 
desbalance que existe al emplear este tipo de carga y se demuestra en los voltajes 
generados en la Figura 35 y las corrientes de igual manera generadas en la Figura 37, de 
igual manera que la sección anterior no es posible estabilizar el sistema con un recálculo 
de parámetros de inductancia y capacitancia, es decir que el desbalance se genera por el 
cambio de carga y para su estabilidad es necesario alternativas de compensación que 
permitan el correcto funcionamiento del sistema. 
  






Las simulaciones realizadas en este trabajo verifican la viabilidad del sistema de 
conversión en lo que concierne a cargas puramente resistivas, los resultados 
proporcionados por Simulink verifican la estabilidad del sistema ante cargas nominales 
ya establecidas, si existe alteraciones en los valores nominales es de suma importancia 
tomar en cuenta el recalculo de valores correspondientes a inductancia y capacitancia 
estos son fundamentales al momento de operación del sistema de conversión manteniendo 
la estabilidad constante en su funcionamiento. 
La alimentación trifásica que provee el sistema de conversión a una carga del tipo 
resistiva con una red ideal equivalente monofásica, permite observar mediante resultados 
gráficos un sistema balanceado de tensiones y corrientes tanto como en magnitud y ángulo 
correspondiente a un sistema de secuencia positiva, dando apertura a la conexión de 
equipos, maquinarias y elementos necesarios que cumplan los requisitos, con la finalidad 
de aportar al desarrollo de producción en lugares de menos densidad poblacional donde 
una red trifásica es inexistente. 
En este trabajo se verifica que el circuito de conversión monofásico a trifásico solo 
contiene elementos pasivos, así como un transformador monofásico de relación 2 a 1 con 
una conexión en polaridad inversa. No hay ningún circuito ni componente que opere 
como un conmutador, como sería el caso de un conversor o un circuito basado en la 
electrónica de potencia. Tampoco se presentan distorsiones en las formas de onda del 
voltaje ni de la corriente para el caso de una carga resistiva pura, con lo cual no es 
necesaria la medición de ninguna tasa de distorsión armónica ni en corriente ni en voltaje. 
El sistema de conversión monofásico/trifásico presenta distorsiones, pero solo en la 
magnitud de las formas de onda del voltaje y por tanto de la corriente y estrictamente 
sucede en una de las fases del sistema, cuando el factor de potencia de la carga es en 




atraso, así como cuando el factor de potencia de la carga es en adelanto. También se 
realizaron simulaciones para verificar cómo operaba el sistema de conversión ante cargas 
resistivas diferentes del valor nominal para el cual estaban ajustados los valores de los 
parámetros del sistema de conversión. 
La propuesta de conversión circuital solo opera correctamente con cargas resistivas 
nominales, ya que según su valor establecido es posible calcular los parámetros de 
inductancia y capacitancia los cuales son fundamentales para mantener una estabilidad 
continua del sistema, por lo cual se afirma que este sistema de conversión está orientado 
según su carga. Un cambio en la carga resistiva respecto del valor nominal implica 
reajustar los valores de los parámetros de inductancia y capacitancia para que siga siendo 
balanceado en magnitud y en fases, si no se realiza este procedimiento y se mantiene los 
parámetros iniciales obligamos a trabajar al sistema de manera incorrecta generando 
problemas en maquinarias o cargas conectadas al sistema, además agregar la siguiente 
acotación, no es posible operar con cargas que no sean resistivas, es decir que operen con 

















Se sugiere simular el circuito con la corrección del factor de potencia para cargas tipo RL 
y RC hasta que la carga opere equivalentemente como carga resistiva, con el objetivo de 
determinar si bajo ese escenario de cambio este sistema opera de forma estable, además 
es recomendable verificar la posibilidad de reproducir estas simulaciones en el 
Laboratorio de Circuitos Eléctricos de la UPS con el equipamiento apropiado, para 
verificar lo obtenido en las simulaciones con el fin de verificar el aporte que este proyecto 
genera, por último se puede considerar la posibilidad de idear un método para sintonizar 
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